
است.این ارور در سری دیجیتال پکیج بوتان  E09 از مهم ترین ارورهای پکیج بوتان اروریکی  پکیج بوتان E09 ارور

پرلا،پرلاپرو و پارما ممکن است ایجاد شود.در این مقاله ما قصد داریم به صورت کاملا مفصل به بررسی   مانند مدل های

را برای شما عزیزان بیان کنیم.تا انتهای  پکیج بوتان پرداخته و راهکارهای برطرف کردن این ارور E09 علت بروز ارور

 .این مقاله با ما همراه باشید

پکیج بوتان یکی از سردمداران فروش پکیج در ایران است، این برند از ابتدای فعالیت خود توانسته با تولید محصولات 

 .کیج های ایرانی باشدگرمایشی با کیفیت در بین مردم بسیار محبوب شده و جزو اولین برندهای پرفروش در بین پ

کارشناسان ما در سری مقالات اخیر به بررسی تمامی ارورهای پکیج بوتان پرداخته تا با ارائه راهکارهای ضروری در  

 .منزل شما را از حضور تکنسین بی نیاز نماید

 .نماییددر صورت نیاز به مشاوره از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین اقدام 

 : تعمیر پکیج بوتان در تهران

پکیج بوتان خود نبودید، تنها کافی است از طریق پشتیبانی و  E09 چنانچه با مطالعه این مقاله قادر به برطرف کردن ارور

ام  ساعت در محل شما حاضر بوده و اقد 1یا چت آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید.تعمیرکار پکیج بوتان در کمتر از 

 .به رفع مشکل پکیج شما مینماید

 .ماه گارانتی و پشتیبانی آنلاین خواهد بود 6شامل  تعمیر پکیج بوتان تمامی خدمات ما از جمله

 : پکیج بوتان E09 علت بروز ارور 

درجه   95پکیج بوتان زمانی بر روی صفحه ی نمایشگر پکیج شما ظاهر میشود که دمای گرمایشی پکیج شما به  e09 ارور

ی مسیر لوله ها و … میتواند از دلایل سانتی گراد رسیده باشد.بروز مشکل در هریک قطعات پمپ، ترموستات حد، خراب

 .پکیج بوتان باشد e09 بروز ارور

 : پکیج بوتان e09 معیوب بودن پمپ پکیج و بروز ارور

وسیله پمپ و معیوب شدن آن منجر به بالا رفتن فوری دمای آب مدار گرمایش شده و درنتیجه بر عدم گردش درست آب به 

ش خواهد شد. در پی این اتفاق، رادیاتور منزل شما گرمایش کافی را نخواهند اساس فرمان برد کنترل مشعل پکیج خامو

 .داشت

 : علائم خرابی پمپ پکیج

 .فعالیت پمپ بدون گردش آب در سیستم و علایم آن بیش از حد گرم شدن است-

 .مقدار زیادی از جرم و آلودگی ها درون پمپ حبس شده است-

 .وا در پمپ می باشدبه دلیل وجود ه  صدای بیش از حد پمپ-

 .عدم کارایی پمپ به طور کامل-

 .نشتی پمپ به دلیل نصب اشتباه-

 .عدم کارایی پکیج و پمپ به طور همزمان-

 .یکسره شدن عملکرد پمپ-

 بدون آب کارکردن پمپ-

 نصب پکیج بدون صافی های سیستم برگشت شوفاژ-

 : پکیجپکیج بوتان به دلیل اشکال در منبع انبساط  e09 بروز ارور

بوتان سوراخ شدن دیافراگم، عدم تنظیم صحیح فشار باد داخلی منبع، گرفتگی شیلنگ  e9 یکی از دلایل اصلی بروز ارور 

 .منبع انبساط و نامتناسب بودن ظرفیت منبع انبساط با مقدار آب مدار گرمایش پکیج است
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با توجه به قطع شدن مدار آب گرم، از افزایش  لازم است بدانید که در صورت بروز مشکل در منبع انبساط پکیج بوتان،

 .شودحجم آب حین افزایش دما جلوگیری کرده و سبب افزایش فشار سیستم می

 : علائم خرابی منبع انبساط پکیج

 طورکلی بالارفتن بیش از اندازه فشار، افت فشار و نوسانتواند نمایانگر خرابی منبع انبساط باشند، اما بهموارد مختلفی می

دهندهٔ خرابی منبع انبساط در سیستم پکیج هستند. معمولاً این نوسان فشار در صفحه مانومتری پنل آن سه عامل کلیدی نشان

 .پکیج قابل رویت است

 

 : پکیج بوتان e09 ها و صافی برنجی و بروز ارورگیری و انسداد مسیر لولهرسوب 

کند. زمانی که رود و دبی آب کاهش پیدا میکه مسیر حرکت آب به دلیل رسوبات گرفته شده باشد، فشار بالا میدرصورتی

کند که با توجه به دن جریان آب عبوری دمای آن سریعاً افزایش پیدا میشود، با توجه به پایین بومشعل پکیج روشن می

ماه یکبار  6را به صورت  سرویس پکیج کنترل داخلی مشعل پکیج خاموش خواهد شد.برای جلوگیری از بروز این اتفاق باید

 .از سلامت دستگااه خود اطمینان حاصل نماییدانجام داده و 

 : e09 خرابی شیر پرکن پکیج بوتان و ارور

 .پکیج بوتان بروز مشکل در شیر پرکن پکیج است e09 یکی از عوامل اولیه در بروز ارور

ت بالا بودن خرابی شیر پرکن باعث شده که آب ورودی به سیستم پکیج به سیستم مدار گرمایش آن راه پیدا کرده و در صور

 .فشار آب ساختمان موجب بالا رفتن مقدار آب مدار گرمایش و فشار پکیج خواهد شد

بهترین کار برای جلوگیری از این مشکل سرویس به موقع پکیج بوتان است، که در آن تمامی قطعات دستگاه شما بررسی 

 .شده و از سلامت آنها اطمینان حاصل میشود

 : پکیج بوتان e09 پکیج و بروز ارورباز نبودن شیر رفت و برگشت 

شود. رود و عملکرد آن با مشکل روبرو میاگر شیر رفت و برگشت دستگاه شما بسته باشد، دمای آب پکیج بسیار بالا می

 .در صورت مشاهده این ارور ابتدا بررسی کنید شیر رفت و برگشت باز باشد

ستانه قرار دادن پکیج اکتفا کرده و از بستن شیرهای رادیاتور به شدت بهتر است در فصل تابستان نیز تنها بر روی حالت تاب

 .جلوگیری کنید

 : بوتان E09 رسوب گرفتن مبدل حرارتی پکیج بوتان و ایجاد ارور

برای رفع این مشکل باید پکیج خود را  یکی دیگر از دلایل افزایش دمای آب پکیج رسوب گرفتن گرفتن مبدل حرارتی است.

های رسوب گیری این است که پس پس از  و نسبت به رسوب گیری مبدل حرارتی اقدام کنید. یکی از روش سرویس کرده

مبدل را از داخل پکیج بیرون بیاورید. مبدل را داخل   قطع جریان گاز و برق کاور پکیج را باز کرده و آب آن را خالی کنید.

تا رسوبات را از مبدل جدا کند. سپس با فشار آب زیاد رسوبات را تشت بگذارید و با یک قیف اسید را داخل آب تشت بریزید 

قرار بگیرد. روش دیگر رسوب گیری مبدل  1.5خارج کنید. پس از رسوب گیری مبدل حرارتی بار پکیج باید روی عدد 

ست پکیج حرارتی استفاده از پمپ اسید شویی مخصوص است. اگر برای رسوب گیری و از پمپ استفاده شود دیگر لازم نی

 .را باز کنید. رعایت نکات ایمنی در هنگام رسوب گیری فراموش نشود

 : مراحل رسوب گیری مبدل پکیج بوتان
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 بستن شیرگاز پکیج

 باز کردن دستگاه و تخلیه آب آن

 خارج کردن مبدل

 قرار دادن مبدل حرارتی درون یک تشت آب

 وارد کردن اسید به آب 

 لوارد کردن آب با فشار زیاد به مبد

 1.5تنظیم بار پکیج روی 

 : پکیج بوتان، خرابی ترموستات حد E9 علت ارور

پکیج  E9 اگر ترموستات حد پکیج بوتان شما خراب شده باشد، ممکن است دستگاه به صورت ناگهانی خاموش شود و ارور

 .بوتان رخ بدهد

 : علائم خرابی ترموستات حد پکیج

 .ترموستات برق ندارد

 خاموش نمی شود AC بخاری یا

 .ترموستات با دمای اتاق همخوانی ندارد

 .ترموستات پاسخ نمی دهد

 .رموستات تنظیمات برنامه ریزی شده را ریست می کندت

 : پکیج بوتان در شمال تهران E09 برطرف کردن ارور

تماس حاصل   ۲۲۶۶۹۱۹۶تلفن تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافی است با شماره

ساعت در محل حاضر و   ۱رویس آنلاین در کمتر از نمایید، و در خواست خدمات خود را ثبت کنید.تعمیرکاران تهران س

روز هفته بدون داشتن   ۷روزی در صورت شبانهاقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد.ارائه خدمات در شعبه شمال به

 .نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماستپذیرد.ارائه فاکتور رسمی ، و ضمانتتعطیلی انجام می

 :پکیج بوتان در غرب تهران E09 برطرف کردن ارور

تماس بگیرند ،تا از  ۴۴۲۸۴۷۴۳همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس 

تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهرمند شوند.ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی 

ها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت پذیر است.در صورت شلوغی خط روزی امکانشبانه صورتبه

دقیقه با شما تماس گرفته و   ۱۰خدمت موردنظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از 

 .نماینداقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می

 : پکیج بوتان در شرق تهران  E09 برطرف کردن

روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز هستند. شماره تماس شعبه صورت شبانهروز هفته به  ۷شعبه شرق تهران در 

ماه  ۶نامه است که با تماس با این شماره مشاوران ما نسبت به ثبت آدرس شما اقدام خواهند کرد.ضمانت ۷۷۲۴۱۵۰۵شرق 

 .شودتحویل داده می از ارائه خدمات به شما و فاکتور رسمی پس

 : پکیج بوتان در مرکز تهران E09 برطرف کردن ارور



متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر 

آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان  نامه تهران سرویسنمایند.ضمانتو اقدام به تعمیرات پکیج مشتریان عزیز می

گردد.شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس درصد تخفیف برخوردار می ۱۰عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از 

رسانی به شما عزیزان روزی در تمام طول هفته آماده خدمتصورت شبانههای ما بهاست ، تکنسین ۶۶۵۹۳۳۶۸آنلاین 

 .هستند

 : پکیج بوتان در جنوب تهران E09 طرف کردن اروربر

تأسیس  ۵۵۷۹۵۴۳۴تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس 

دهد.در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه می

صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت ان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به امک 

 .هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید

 


